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LEGENDA

X Caixa de Passagem (piso) 30X30X30CM — concreto
X Caixa de Passagem (piso) 20X20X20CM — Metalica
X Caixa de Passagem (piso) 15X15X15CM — Metdlica
Eletroduto subterréneo corrugado, dim. conforme indicag¢do

Neutro, Fase e Protecdo (Aterramento)

Lumindria balizador LED redondo — Embutir no piso —
tecnologia RGB — grau de protegdo IP66 ou superior —
Poténcia min S5W

Poste ornamental metdlico — conforme especificagdes
contidas no projeto arquitetdnico — com refletor de led
embutido com tecnologia RGB com memodria — Poténcia
de 150W

Fita LED — grau de protecdo IP67 — poténcia 24W — 5

metros de comprimento — temperatura de cor RGB

Refletor LED — Modelo RGB com membdria — Grau de A
7 protegdo IP66 ou superior — 150W de poténcia -
N eficiéncia luminosa minima 120lm/W — garantia de

fabricagdo minima de 2 anos

Plug fémea Hexagonal padrdo NBR 14136 — 20A

Quadro de distribuigdo e comando -
pintura eletrostatica
dispositivo de lacre
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 6239-581C-0635-3EAB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

IV 4 GILVAN AUGUSTO NAVA (CPF 050.XXX.XXX-86) em 06/06/2022 14:23:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/6239-581C-0635-3EAB
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