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Jardim

Bwc PCD

a=4.08 m²

Auditório

a=588.09 m²

Depósito Interno

a=27.35 m²

Recepção

a=12.39 m²

Camarim 03

a=7.70 m²

Camarim 02

a=8.96 m²

Camarim 01

a=8.96 m²

Circ

a=15.44 m²

Bwc PCD

a=3.84 m²

Bwc Masc

a=17.12 m²

Bwc Fem

a=12.87 m²
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a=305.54 m²

Proscênio

a:35.54 m²
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a=109.79 m²
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a=171.68 m²

Sala de som e luz
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17 a 18
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1 a 7
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1 a 7
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SEGUE PARA ENTRADA DE SERVIÇO
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1xFO-MM-4V

2xFO-MM-4V 2xFO-MM-4V

2xFO-MM-4V

2xCTP-APL-50P

1xCTP-APL-50P

1xFO-MM-4V

1xCTP-APL-50P

SEGUE PARA CP2 (PAV. SUPERIOR -

Mucheta na Parede / Embutido no Piso)

SEGUE PARA CP3 (PAV.

TERREO)

ø1.1/2"

ø1.1/2"

2xCTP-APL-50P
2xCTP-APL-50P

2xCTP-APL-50P

2xFO-MM-4V

2xCTP-APL-50P

CABEAMENTO DE

RESPONSABILIDADE

DOS PRESTADORES
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5xCSU-4P

1 a 2; 29; 31; 44
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3 a 4; 14 a 17; 32 a 33; 43; 45 a 47
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13; 18 a 26; 30; 42; 48 a 56

14xCSU-4P

20 a 26; 50 a 56
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1 a 4; 14 a 17; 29; 31 a 33; 43 a 47
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Bwc Fem

a=16.20 m²

Bwc Masc

a=14.73 m²

Depósito

a=96.33 m²

Adm

a=18.96 m²

Sala de Teatro

a=53.17 m²

Sala de Música

a=53.00 m²

Copa

a=4.75 m²

Dml

a=4.75 m²

Bwc PCD

a=3.54 m²

Foyer Inferior

a=151.50 m²

Bilheteria

a=3.74 m²

Sala de Música

a=29.47 m²

a=17.65 m²

Sala de Artesanato

a=32.00 m²

Circ

a=20.23 m²

Circ

a=14.44 m²

Circ

a=17.00 m²

Vestiário Masculino

a=11.27 m²

Vestiário Feminino

a=10.62 m²

Fraldário

a=7.90 m²

Secretaria/Atendimento
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SEGUE PARA CX 6

1xFO-MM-4V

3

RJ45+RJ11

18

48

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

110 IDC - 4P

SW01
24xRJ45 (F)

VP01
20x110 IDC - 4P (T)

20xRJ45 (F)

110 IDC - 4P

PABX01 90x110 IDC - 4P (F)

24xRJ45/RJ45

40x110 IDC - 4P/110 IDC - 4P

Esquema lógico (CP1)

FO1

FO2

CV1A CV2A
ONU

FO-INTERNET

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)

110 IDC - 4P

SW01
24xRJ45 (F)

VP01
20x110 IDC - 4P (T)

20xRJ45 (F)

110 IDC - 4P

24xRJ45/RJ45

Esquema lógico (CP2)

CV1B

FO1

PP01
24x110 IDC - 4P (T)

24xRJ45 (F)
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SW01
24xRJ45 (F)

VP01 20x110 IDC - 4P (T)
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24xRJ45/RJ45

Esquema lógico (CP3)

CV2B

CTP-APL-50P

CTP-APL-50P

CTP-APL-50P

CTP-APL-50P

CTP-APL-50P

FO2

Legenda de Posição de Eletrodutos

Contrapiso (Bitola até 1.1/2")

Enterrado (Bitola superior a 1.1/2")

Legenda de  Eletrodutos

Parede ou Teto

Legenda de Tipos de Eletrodutos

Eletroduto PVC Rigido Embutido

Eletrocalhas/Perfilados

Cabeamento Estruturado (Cabos PP de Sensores)

Cabeamento Estruturado (Perfilado 38x38mm)

Cabeamento Estruturado (Eletrocalha 50x50mm)

Cabeamento Estruturado (Eletrod. PVC RIgido)

P
C

Rack (Conforme Esquema Lógico)

Ponto de telecom. e telef. a 0,30m do piso

Ponto de telecomunicação a 1,80m do piso

Legenda - Cabeamento

FUM
Detetor de Fumaça

Sirene

Acionador Hidrantes

Acionador Manual

Legenda - Sistema de Prevenção de Incêndio
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