
Ø Int. (mm) S (mm²)

Eletrodutos de PVC

Ø Ext. (mm)Diâmetro Nominal

TA
P

(#6,0)
ALIM.QF-CISTERNA

Ø1.1/2"-PVC

3#6,0 -1KV 90°-CU

(#6,0)
ALIM.QF-COMPRESSOR
Ø1.1/2"-PVC

3#6,0 -1KV 90°-CU

A
C

S

HF

BANCADA EM INOX

ACS

HF

ACS
HF - HQ

HF - HQ

TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO
ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS

ESTA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA POR
UM ENGENHEIRO ELETRICISTA REGISTRADO NO CREA
QUE SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS INSTALAÇÕES. 
O MESMO DEVERÁ EMITIR ART-ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA PELA
EXECUÇÃO DA OBRA.

AO TÉRMINO DA OBRA AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER CERTIFICADAS
PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL REGISTRADO NO CREA

POR SE TRATAR DE UM PROJETO PADRÃO, CADA OBRA DEVERÁ TER UM ENGENHEIRO 
ELETRICISTA RESPONSÁVEL PELO PROJETO ELÉTRICO E EXECUÇÃO
O PROJETO DEVERÁ SER READEQUADO CONFORME CONDIÇÕES TÉCNICAS LOCAIS.
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